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COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

ETUDE-DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DES EAUX USEES

LOCALISATION DES TRONCONS AFFECTES
PAR LES APPORTS D'E.P.I.
(Inspections nocturnes du 26 au 27 Février 2018)

A 09/03/18 HPN Version originale

Réseau eaux usées
Conduite de refoulement

Poste de refoulement

Station d'épuration

Légende
Regard Eaux Usées

Branchement drainant

Regard inaccessibleSecteur non inspecté

Densité d'apports d'eaux parasites d'infiltration (l/m²/jour)
d>1000
500<d<1000
250<d<500
100<d<250
50<d<100
25<d<50
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COMMUNE DE BEAUVOIR SUR MER

ETUDE-DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DES EAUX USEES

PROPOSITIONS D'AMENAGEMENTS
(Scénario n°3)

A 01/06/18 HPN Version originale

Réseau eaux usées
Conduite de refoulement

Poste de refoulement

Station d'épuration

Légende
Regard Eaux Usées

Zones urbanisables

Limite communale

Cours d'eau

Réseau EU à réhabiliter

Aménagements proposés
Réseau eaux usées projeté ou à renforcer
Conduite de refoulement projetée ou à renforcer
Réseau abandonné

Poste de refoulement projeté ou à renforcer

Bâche de sécurité ou bassin tampon projeté

Traitement de l'H2S projeté

Débitmètre projeté

Ouvrage supprimé


